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SCHEMAT PODŁĄCZEŃ - E901RF

Programowany, bezprzewodowy regulator temperatury
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a) Schemat podłączenia do kotła gazowego

b) Schemat podłączenia do pompy / siłownika

c) Schemat podłączenia do listwy sterującej
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Zasilanie bateryjne

Oznaczenie wejścia

Czujnik obecności lub styk ON/OFF

Kocioł - Podłączenie kotła* - Styki w kotle do 
podłączenia regulatora ON/OFF (wg instrukcji kotła)

Tryb grzaniaBezpiecznik

Sygnał sterujący 230V AC

Styki beznapięciowe wyjściowe

Pompa

Uziemienie

Czujnik temperatury

Siłownik zaworu

Siłownik termoelektryczny

Komunikacja bezprzewodowa
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Napięcie zasilania 230V ACL, N
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